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Johdanto

Olet tehnyt viisaan investoinnin, ja asianmukaisen asennuksen avulla varmistat, että laite tuo 
iloa, mukavuutta ja energiansäästöä monen vuoden ajan. Invest Living Scandinavia AB kiittää 
valinnastasi. Tiedämme kokemuksesta, että oikein koottu ja asennettu lämpöpumppu on energia-
tehokas, ongelmaton ja pitkäikäinen. Pyydämme siksi, ettet pyri säästämään asennuksessa vaan 
käytät siihen osaavaa, pätevää ammattilaista; se kannattaa pitkän päälle!

Tuotetakuumme ovat avokätisiä, mutta ne edellyttävät, että asennus, huolto, dokumentointi ja 
rekisteröinti tehdään oikein. Lue siksi oheistetut ohjeet huolellisesti. Takuuehtomme vaihtelevat 
maan mukaan. Ne koskevat Ruotsia sekä tietyiltä osin Suomea, Tanskaa ja Norjaa, jossa vaati-
mukset kylmäainetta sisältävien järjestelmien asennuksesta ja huollosta (vain virallisesti pätevä 
kylmäasentaja saa suorittaa) vastaavat Ruotsin voimassa olevia vaatimuksia. 

Lue nämä ohjeet kokonaan ennen laitteen käyttöönottoa, ja noudata sen ohjeita huolellisesti hen-
kilö- ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi.
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1. Asennus
1.1 Lämpöpumpun asennuksia koskevat vaatimukset
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Niin sanottu F-kaasuasetus (517/14) säätelee, että vain sertifioitu jäähdytysteknikko saa 
suorittaa kaikki kylmäainepiireihin liittyvät työt ja käsitellä kylmäainetta. Tämä merkitsee 
melkein kaikkien osalta sitä, että emme saa suorittaa asennuksia tai lämpöpumpun 
korjausta itse. Sertifioitua jäähdytysteknikkoa tarvitaan myös, jotta kaikki takuut olisivat 
voimassa, ja se muodostaa takuun sille, että saat toimivan tuotteen moneksi vuodeksi.

Itse ja usein virheellisesti asennetut lämpöpumput saattavat aiheuttaa runsaasti ongel-
mia koskien käyttökustannuksia, toimintaa, mahdollisia takuuvaatimuksia sekä mah-
dollisuutta saada asentajan apua tarvittaessa. Lisäksi vakuutusyhtiöt voivat kieltäytyä 
korvaamasta mahdollisia vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä ja väärin dokumentoi-
dusta asennuksesta.

Uusi lämpöpumppusi tulee liittää pistorasiaan annettujen suuntaviivojen mukaisesti. Var-
mista myös, että asiantunteva sähköasentaja suorittaa asiaankuuluvat sähköasennukset 
lämpöpumpun asennuksen yhteydessä.

1.2 Sähköasennukset

1.3 Takuu ja vakuutukset

1.4 Sisäyksikön sijoittaminen
Valitse sopiva asennuspaikka ennen sisäyksikön asennusta.

 Hyvä ilmanvaihto.
 Kiinteä ja vakaa tärinän välttämiseksi.
 Riittävän vahva yksikön painon kestämiseksi.
 Paikka, joka sijaitsee vähintään metrin päässä kaikista sähkölaitteista (esim. TV, 

radio,
     tietokone).

ÄLÄ asenna sisäyksikköä seuraaviin paikkoihin.
 Jonkin muun lämmönlähteen, höyryn tai palavan kaasun läheisyyteen.
 Helposti syttyvien esineiden kuten verhojen tai vaatteiden lähelle.
 Ilmanvaihdon tukkivien esteiden lähelle
 Lähelle ovea tai ikkunaa, jossa yksikkö voi altistua vedolle tai kylmyydelle.
 Paikkaan, jossa yksikkö altistuu suoralle auringonvalolle.
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1. Asennus

1.5 Sisäyksikön asennus
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Katso seuraavaa kuvaa varmistaaksesi oikean etäisyyden seinistä ja katosta:

Väh. 15 cm

Väh. 15 cm

Väh. 12 cmVäh. 12 cm

1.5.1 Asennusalusta
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1.5.2 Sisäosan kulmaputket

Jos putken aukko sijaitsee yksi-
kön kyljessä, naputtele pois osa 
paneelia vetääksesi putkea halua-
maasi suuntaan. Tämä merkintä on 
molemmilla puolilla.
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1. Asennus

1.5.3 Sisäosan sähköliitännät
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Liitä signaali-/sähköjohto 5x1,5 mm2.

Kytkentäkaavio on etukannen 
sisäosassa.

Syöttöliitin

Suojakansi

Ruuvi
Kaapelinkiristin
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1.6 Ulkoyksikön sijoittaminen
Valitse sopiva asennuspaikka ennen ulkoyksikön asennusta. 

 Hyvä ilmanvaihto.
 Kiinteä ja vakaa tärinän välttämiseksi.
 Tarpeeksi tilaa yksikön vieressä, ks. kuva.
 Paikka, jossa tuulettimen ääni ei häiritse muita.

ÄLÄ asenna ulkoyksikköä seuraaviin paikkoihin.
 Palavien kaasujen lähelle.
 Paikkaan, jossa yksikkö altistuu suurelle määrälle pölyä tai irtonaisia osia.
  Ilmanvaihdon tukkivien esteiden lähelle.
 Alueille, joissa yksikkö altistuu kosteudelle ja/tai ilmassa olevalle suolalle.
 Eläinten lähelle.
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 c
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1.6.2 Ulkoyksikön sähköliitännät
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1.6.1 Ulkoyksikön mitat

Kytkentäkaavio on ulkoyksikön 
sähköliitännän suojakannen 
sisäpuolella.

Sähköliitännän suojakansi.
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1.7 Putkiliitännät, pituus, korkeus
•	 Yksikössä on valmiina 5 metrin putki.
•	 Yksiköiden välisten putkien enimmäispituus on 25 metriä.
•	 Yksiköiden välisten putkien suurin sallittu korkeusero on 10 metriä.

1.7.1 Putkiliitäntöjen vääntömomentit
•	 Nesteputki Ø 6,35 (1/4”), 1,500 N.cm - 1,600 N.cm
•	 Kaasuputki Ø 9,52 (3/8”), 2,500 N.cm - 2,600 N.cm

1.7.2 Kaasu putken ollessa yli/alle 5 metriä

•	 Lisätään tai otetaan pois 30 g/m, kaasu sivulta.
•	 Emme suosittele alle 3 metrin putkia.
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2. Testaus

2. Ennen testausta
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- Tarkista kaikki sähköjohdot ja kytkennät.
- Tarkista, että putkiliitännät ovat tiiviit.

2.1 Testaus
1.	 Kytke sähkö.
2.	 Paina kaukosäätimen ON/OFF-painiketta.
3.	 Paina MODE-painiketta ja testaa seuraavia toimintoja.
4.	 Jäähdytys (COOL) - Valitse alhaisin mahdollinen lämpötila.
5.	 Lämmitys (HEAT) - Valitse korkein mahdollinen lämpötila.
6.	 Testaa jokaista tilaa 5 minuutin ajan ja tarkista ne alla olevan taulukon mukaan.

Testilista OK VIRHE
Vuotovirta
Maadoitus
Sähköliitäntöjen kansi kiinni
Sisä- ja ulko-osa tiukasti kiinnitetty
Putkiliitännät 2 kpl (sisä-ulko)
Vedenpoistoletku toimii
Putket eristetty
Jäähdytystila OK
Lämmitystila OK
Ilmanohjaimet liikkuvat ylös ja alas
Yksikkö vastaa kaukosäätimeen

Manuaalinen ohjaus-
painike

Kaukosäätimellä ei voi aktivoida JÄÄHDYTYS-toi-
mintoa ulkolämpötilan ollessa alle 17°C. Tässä 
tapauksessa voit käyttää manuaalista ohjausta 
testataksesi JÄÄHDYTYS-toimintoa.
1. Nosta sisäyksikön etupaneelia, kunnes se nap-
sahtaa paikalleen.
2. Manuaalinen ohjauspainike on yksikön oikealla 
sivulla. Paina sitä 2 kertaa valitaksesi JÄÄHDY-
TYS-toiminnon, ks. kuva.
3. Suorita testaus tavalliseen tapaan.
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3. Jätteiden käsittely

3. Jätteiden käsittelyn eurooppalaiset suuntaviivat
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Tämä laite sisältää kylmäainetta ja muuta ympäristölle haitallista materiaalia. Tämän 
laitteen
käytöstä poiston osalta laki edellyttää erityistä talteenottoa ja käsittelyä. Älä hävitä tätä 
tuotetta kotitalousjätteenä tai lajittelemattomana jätteenä.
Tämä laite voidaan hävittää seuraavalla tavalla:
•	 Vie laite kunnan kierrätyskeskukseen elektroniikkajätteenä.
•	 Muista antaa sertifioidun teknikon kytkeä kaasuputket tarpeettomien kaasuvuotojen 

välttämiseksi.
•	 Tämän laitteen heittäminen metsään tai muihin paikkoihin luonnossa saattaa aiheut-

taa terveysongelmia ja on haitallista ympäristölle. Vaarallisia aineita saattaa vuotaa 
pohjaveteen ja joutua elintarvikeketjuun.
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4. Turvallisuusohjeet

4.1 Yleiset varoitukset
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•	 Pienet lapset eivät saa käyttää tätä laitetta.
•	 Anna valtuutetun jälleenmyyjän suorittaa yksikön asennus. Viallinen asennus saat-

taa aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipalon, ja R410A:n kanssa työskentely 
ilman lupaa on kiellettyä lain nojalla.

•	 Yksikön korjaus, huolto ja siirtäminen tulee jättää valtuutetun 
•	 huoltoteknikon tehtäväksi. Vääränlaiset korjaukset saattavat aiheuttaa vakavia va-

hinkoja tai vikoja tuotteeseen.
•	 Epänormaalin tilanteen sattuessa (palaneen haju) yksikön virta on välittömästi kat-

kaistava ja virtajohto irrotettava pistorasiasta. Soita jälleenmyyjällesi/asentajallesi ja 
ilmoita viasta.

•	 Älä työnnä sormia, tikkuja tai muita esineitä ilmanotto- tai ulostuloaukkoihin. Tämä 
saattaa aiheuttaa vahinkoja, koska tuuletin saattaa pyöriä kovalla nopeudella.

•	 Älä käytä helposti syttyviä suihkeita kuten hiuskiinnettä, lakkaa tai maalia yksikön 
lähellä. Tämä saattaa aiheuttaa tulipalon tai palamisen.

•	 Älä käytä lämpöpumppua palavien kaasujen lähellä. Kaasupäästö saattaa kerään-
tyä yksikön ympärille ja aiheuttaa räjähdyksen.

•	 Älä käytä ilmastointia märkätilassa (esim. kylpyhuoneessa tai pesutuvassa). Tämä 
saattaa aiheuttaa sähköiskun ja vaurioittaa tuotetta.

•	 Mikäli verkkojohto on vioittunut, se tulee vaihtaa sertifioidun huoltoteknikon toimes-
ta.

•	 Älä käytä jatkojohtoa tai kytke muita laitteita yksikön kanssa samaan pistorasiaan. 

4.2 Puhdistusta koskevat varoitukset
•	 Sammuta yksikkö ja irrota virtajohto ennen puhdistusta. 
•	 Älä käytä runsaasti vettä yksikön puhdistukseen.
•	 Älä puhdista yksikköä palavilla puhdistusaineilla. Palavat puhdistusaineet saattavat 

aiheuttaa tulipalon tai muuttaa yksikön muotoa.

4.3 Muut varoitukset
•	 Jos yksikköä käytetään yhdessä polttimen tai muiden lämmityslaitteiden kanssa, 

tuuleta huone huolellisesti hapenpuutteen välttämiseksi.
•	 Sammuta yksikkö ja irrota virtajohto, mikäli yksikkö on poissa käytöstä pitkän aikaa.
•	 Varmista, ettei sisäosan poistoputki ole tukossa, jotta kondensaatiovesi pääsee 

kulkemaan vapaasti yksikön läpi.
•	 Käytä yksikköä vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
•	 Älä kiipeä yksikön päälle tai aseta esineitä sen päälle.
•	 Älä jätä yksikköä päälle pitkäksi aikaa samalla, kun ovet tai ikkunat ovat auki, tai 

mikäli käyttöalueella on paljon kosteutta.
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5. Tekniset tiedot & toiminta

5.1 Yksikön osat
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Etupaneeli

Näyttö WiFillä

Kaukosäädin

Näyttö

Suodatin

”  ”  	palaa 3 sekunnin ajan kun
	 - TIMER ON aktivoidaan
	 - FRESH, SWING, TURBO, SILENCE aktivoidaan

”  ”	 palaa 3 sekunnin ajan kun
	 - TIMER ON kytketään pois
	 - FRESH, SWING, TURBO, SILENCE kytketään pois

”  ”	 kun yksikkö poistaa huurretta

”  ”	 itsepuhdistus

”  ”	 kun ylläpitolämpötilaa käytetään

”  ”	 kun WiFi on aktivoitu (joissakin malleissa)

FAN-tilassa (tuuletin) näkyy huoneen lämpötila.
Muissa tiloissa näkyy asetettu lämpötila.

WiFi:llä varustettujen yksiköiden mukana toimitetaan erillinen ohjekirja.
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5. Tekniset tiedot & toiminta

5.2 Toiminnot
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•	 AUTO START, sähkökatkon jälkeen yksikkö käynnistyy uudelleen viimeisimmillä 
asetuksilla.

•	 WiFi, joissakin malleissa on WiFi-ohjaus. 
•	 KYLMÄAINEVUOTO, joissakin malleissa näytöllä lukee ”EC” kylmäainevuodon 

sattuessa.
•	 SLEEP (lepotila)-toimintoa käytetään energian vähentämiseksi nukkuessasi (jolloin 

et tarvitse samaa lämpötila-asetusta kuin ollessasi hereillä). Tämä toiminto voidaan 
aktivoida vain kaukosäätimellä. 
Paina SLEEP-painiketta, kun olet menossa nukkumaan. 
Jäähdytystilassa yksikkö lisää lämpötilaa 1 asteella tunnin jälkeen, ja sitten vielä 1 
asteella tunnin jälkeen.  
Lämmitystilassa yksikkö vähentää lämpötilaa 1 asteella tunnin jälkeen, ja sitten vielä 
1 asteella tunnin jälkeen. 
Yksikkö ylläpitää uutta lämpötilaa 5 tunnin ajan, minkä jälkeen se sammuu auto-
maattisesti. 
Huom! SLEEP-toiminto ei ole saatavilla FAN- (tuuletin) tai DRY- (kosteudenpoisto) 
-tiloissa.

SLEEP-toiminto

Aseta
lämpötila

Yksikkö sam-
muu 7 tunnin 
jälkeen

+/-1 °C

Säästä energiaa nukkuessasi

1 tim 1 tim

+/-1 °C
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5. Tekniset tiedot & toiminta

5.3 Manuaalinen käyttö
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•	 Mikäli kaukosäädin ei toimi, yksikköä voidaan ohjata manuaalisesti sisäyksikössä 
olevilla painikkeilla. 

•	 Huomaa, että manuaalinen käyttö ei ole pitkäaikainen ratkaisu.
•	 Manuaalinen painike on tarkoitettu vain testaus- ja hätäohjaukseen. 
•	 Käytä tätä toimintoa, mikäli kaukosäädin ei toimi, ja se on ehdottoman tarpeellista. 

 
 
MANUAALINEN KÄYTTÖ  

1.	 Avaa sisäyksikön etupaneeli.
2.	 Etsi manuaalinen ohjauspainike yksikön oikealta sivulta.
3.	 Paina painiketta jonkin aikaa aktivoidaksesi AUTO-käytön.
4.	 Paina manuaalista ohjauspainiketta uudelleen aktivoidaksesi jäähdytys-tilan.
5.	 Paina painiketta kolmannen kerran sammuttaaksesi yksikön.
6.	 Sulje etupaneeli.

MANUAALISEN ohjauksen painike
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6. Ylläpito ja huolto

6.1 Sisäyksikön puhdistus
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SAMMUTA AINA YKSIKKÖ JA IRROTA VIRTAJOHTO ENNEN 
PUHDISTAMISTA TAI HUOLTOA!

MUISTA
•	 Käytä vain pehmeää ja kuivaa liinaa yksikön puhdistamiseen.
•	 Mikäli yksikkö on erittäin likainen, voit käyttää lämpimällä vedellä kostutettua liinaa 

sen puhdistamiseen.
•	 Älä käytä kemikaaleja tai kemiallisesti käsiteltyjä liinoja yksikön puhdistamiseen.
•	 Älä käytä bentseeniä, tinneriä, kiillotusainetta tai muita liuottimia yksikön puhdistami-

seen. Ne saattavat aiheuttaa muovipinnan halkeamisen tai muuttaa yksikön muotoa.
•	 Älä puhdista etupaneelia yli 40-asteisella vedellä. Sen muoto tai väri saattaa muut-

tua.

SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN 
Tukossa oleva ilmansuodatin saattaa vaikuttaa huomattavasti lämpöpumpun tehokkuu-
teen. Se on myös haitallista terveyden kannalta. Puhdista suodatin mieluiten vähintään 
kerran kuukaudessa. 
Ensimmäisen asennuksen jälkeen suodattimen puhdistamista suositellaan parin 
päivän jälkeen.
1.	 Nosta sisäyksikön etupaneeli.
2.	 Tartu suodattimen päässä olevaan läppään, nosta sitä ja vedä sitä itseesi päin.
3.	 Nosta sitten suodatin ulos.
4.	 Mikäli suodattimessa on pieni ilmanraikastinsuodatin, irrota se suuremmasta suo-

dattimesta. Puhdista ilmanraikastinsuodatin imuroimalla se puhtaaksi.
5.	 Puhdista suuri ilmansuodatin lämpimällä saippuavedellä. Muista käyttää mietoa 

puhdistusainetta.
6.	 Huuhtele suodatin raikkaalla vedellä ja purista pois ylimääräinen vesi.
7.	 Kuivata se viileässä ja kuivassa paikassa, ja vältä suoraa auringonvaloa.
8.	 Kun suodatin on kuivunut, aseta se takaisin sisäyksikköön.
9.	 Sulje sisäyksikön etupaneeli.
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6.2 Käytöstä poisto/käynnistys
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Mikäli et käytä yksikköä pitkään aikaan, tee seuraavasti:

Puhdista suodat-
timet

Poista paristot kau-
kosäätimestä

Sammuta yksikkö 
ja irrota virtajohto

Käytä yksikköä 
TUULETIN-tilassa 
pyyhkiäksesi siitä 
pölyt

 

Uppstart efter längre tids avställning

Tarkista kaikki 
sähköliitännät

Aseta uudet pa-
ristot

Tarkista vuodotPuhdista suodat-
timet

Varmista, etteivät ilmanotto- ja poistoilman aukot ole tukossa 

Käynnistä AINA Jäähdytys-tila pari minuuttia ennen lämmitys-
tilaan vaihtamista yksikön oltua käyttämättömänä pitkän aikaa
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7. Vianhaku

7.1 Käyttöhäiriöt, jotka eivät merkitse vikaa
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TURVALLISUUSTOIMENPITEET
•	 Mikäli on tapahtunut jokin seuraavista, sammuta yksikkö välittömästi!
•	 Virtajohto on viallinen tai epätavallisen lämmin
•	 Yksikkö haisee palaneelta
•	 Yksikkö pitää kovaa tai epänormaalia ääntä
•	 Sulake palaa tai ylivirtasuoja laukeaa usein
•	 Sisäyksiköstä valuu vettä tai putoaa muita osia
•	 ÄLÄ YRITÄ korjata näitä itse. OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ valtuutettuun 

huoltoteknikkoon!

Seuraavat ongelmat eivät merkitse vikaa, eikä korjausta tarvita suurimmassa osassa 
tapauksia..

Ongelma Mahdolliset syyt
Yksikkö ei mene 
päälle tai sammu 
painettaessa ON/
OFF-painiketta.

Yksikössä on 3 minuutin suojatoiminto, joka estää
yksikköä ylikuormittumasta. Yksikköä ei voida käynnistää uudel-
leen
kolmen minuutin sisään sitä, kun se on sammutettu.

Yksikkö siirtyy 
COOL/HEAT-tilas-
ta FAN-tilaan.

Yksikkö saattaa muuttaa asetuksia, jotta huurteen muodostumi-
nen
vältettäisiin. Lämpötilan noustessa yksikkö käynnistyy uudelleen 
aikaisemmin valitussa tilassa.
Asetettu lämpötila on saavutettu, jolloin yksikkö sulkee kompres-
sorin. Yksikkö jatkaa toimintaa lämpötilan laskiessa uudelleen.

Sisäyksiköstä 
tulee höyryä.

Tämä saattaa tapahtua JÄÄHDYTYS-tilassa, mikäli kosteus on 
erittäin runsasta samalla kun yksikön tulee jäähdyttää erittäin 
lämpimässä ilmassa.

Ulkoyksiköstä 
tulee höyryä.

Kun yksikkö käynnistyy lämmitystilassa huurteenpoiston jälkeen, 
siitä saattaa irrota valkoista huurua. Tämä johtuu huurteenpois-
ton yhteydessä muodostuvasta ilmasta.

Sisäyksiköstä 
tulee ääntä.

Kohiseva ääni saattaa muodostua, kun ilmalamellit menevät 
takaisin paikalleen.
Natiseva ääni saattaa muodostua, kun yksikköä on käytetty 
HEAT-tilassa.Tämä johtuu yksikön muoviosien laajenemisesta ja 
kutistumisesta.

Ulkoyksiköstä 
tulee ääntä.

Yksikkö pitää erilaisia ääniä
toimintatilaan perustuen.

Sisä- tai ulkoyksi-
köstä tulee pölyä.

Yksikkö saattaa kerätä pölyä ollessaan käyttämättömänä pitkiä 
jakoja, joka haihtuu yksiköstä sen ollessa päällä.



www.investliving.se

7. Vianhaku

19

Ongelma Mahdolliset syyt

Sekä sisä- että 
ulkoyksiköstä 
kuuluu ääntä.

Heikko suhiseva ääni käytön aikana: Tämä on normaalia, ja joh-
tuu kylmäaineesta, jota virtaa sekä sisä- että ulkoyksikön läpi.
Heikko suhiseva ääni, kun järjestelmä käynnistyy, sammuu tai 
poistaa huurretta: Tämä on normaali ääni, joka johtuu kylmäai-
neen suunnan muuttumisesta yksikössä.
Natiseva ääni: Muovi- ja metalliosien normaali laajeneminen ja 
kutistuminen, joka johtuu käytön aikaisista lämpötilan muutoksis-
ta, saattaa aiheuttaa natisevaa ääntä.

Yksikkö päästää 
kosteutta.

Yksikkö saattaa imeä kosteutta ympäristöstä (esim. huoneka-
luista, ruuasta, savukkeista jne.), ja päästää kosteutta käytön 
aikana.
Yksikön suodatin on homeessa ja se tulee puhdistaa.

Ulkoyksikön tuu-
letin ei toimi.

Tuulettimen nopeutta valvotaan käytön aikana tuotteen käytön
optimoimiseksi: sitä ei ehkä tarvita tällä hetkellä.

Toiminta on 
epäsäännöllistä, 
arvaamatonta tai 
yksikkö on
herkkä.

Mikroaaltouunien, matkapuhelimien ja muiden elektronisten lait-
teiden häiriöt saattavat vaikuttaa yksikön toimintaan. Mikäli näin 
tapahtuu, voit kokeilla seuraavaa:
• Katkaise virta ja laita se uudelleen päälle.
• Paina kaukosäätimen ON / OFF -painiketta käynnistääksesi 
yksikön uudelleen.

HUOM: Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai lähimpään huoltotek-
nikkoon.

7.2 Vianhaku

Ongelma Todennäköinen syy Ratkaisu

Yksikkö ei käynnisty.

Sähkökatko. Odota, kunnes sähköt 
palaavat.

Virta on katkennut. Kytke virta päälle.
Sulake on rikki. Vaihda sulake.
Kaukosäätimen paristot 
ovat lopussa. Vaihda paristot.

Yksikön 3 minuutin suoja 
on aktivoitunut.

Odota 3 minuuttia käynnis-
tettyäsi yksikön uudelleen.

TIMER-toiminto on aktivoi-
tu. Sammuta TIMER-toiminto.
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Ongelma Todennäköinen syy Ratkaisu

Huono suorituskyky 
JÄÄHDYTYS-tilassa.

Lämpötila-asetus saattaa 
olla korkeampi kuin ympä-
röivä huoneen lämpötila.

Laske lämpötila-asetusta.

Sisä- ja ulkoyksikön läm-
mönvaihtimet ovat tukossa 
pölyn tms. vuoksi.

Puhdista ne.

Sisäyksikön ilmansuodatin 
on tukossa. Puhdista se.

Jommankumman yksikön 
ilmanvaihto- tai ulostu-
loaukko on tukossa.

Puhdista ne ja poista tukos.

Ovet tai ikkunat ovat auki. Varmista, että ovet ja ikku-
nat ovat kiinni.

Vahva lämpö, joka aiheu-
tuu suorasta auringonva-
losta.

Sulje ikkunat ja verhot
silloin, kun on lämmintä tai 
vahva auringonvalo.

Liian paljon lämmönlähteitä 
huoneessa (ihmisiä, tie-
tokoneita, elektroniikkaa 
jne.).

Vähennä lämmönlähteiden 
määrää.

Alhainen paine kylmäai-
neessa, tulee tarkastaa 
asiantuntevan teknikon 
toimesta. Teknikko etsii 
ja korjaa vuodon ja lisää 
kylmäainetta.

Etsi vuotoja ja lisää tarvit-
taessa kylmäainetta, ota 
yhteyttä huoltoteknikkoon.

Enheten startar och stop-
par hela tiden.

För mycket eller för lite 
köldmedium i kretsen.

Leta efter läckor, om nöd-
vändig fyll på köldmedium, 
kontakta servicetekniker.

Ej komprimerad gas eller 
luft har kommit in i syste-
met.

Kontakta servicetekniker 
som tömmer och återfyller 
gasen.

Kompressorn är trasig. Kontakta servicetekniker 
som byter kompressor.

Spänningen är för hög eller 
låg.

Kontakta en elektriker som 
kontorllera spänningen.
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Ongelma Todennäköinen syy Ratkaisu

Teho on huono HEAT-ti-
lassa.

Ulkolämpötila on liian 
alhainen.

Täydennä toisella lämmön-
lähteellä.

Ovista, ikkunoista tai 
putkea varten poratusta 
reiästä tulee kosteutta.

Tiivistä ne kaikki.

Alhainen paine kylmäai-
neessa, tulee tarkastaa 
asiantuntevan teknikon 
toimesta. 

Ratkaisu on, että teknikko 
etsii ja korjaa vuodon ja 
lisää kylmäainetta.

Merkkivalo vilkkuu.
Sisäyksikön näytöllä 
näkyvät vikakoodit:
• E0, E1, E2…
• P1, P2, P3…
• F1, F2, F3…

Mikäli vikakoodi näkyy, odota noin 10 minuutin ajan. 
Käynnistä yksikkö uudelleen tai katkaise virta pariksi 
minuutiksi ja käynnistä se uudelleen. Ongelma saattaa 
korjaantua itsekseen.
Mikäli ongelma ei poistu, kytke virta pois päältä ja ota 
yhteyttä huoltoteknikkoon.

HUOM: Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai lähimpään huoltotek-
nikkoon.
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Käyttölamp-
pu

Ajastinlamp-
pu Näyttö Tila

☆ 1 kertaa X E0 EEPROM vika sisäyksikkö

☆ 2 kertaa X E1 Yhteysvirhe sisä-/ulkoyksikkö

☆ 4 kertaa X E3 Viallinen tuuletusmoottorin sisäosa

☆ 5 kertaa X E4 Viallinen anturi T1 sisälämpötila

☆ 6 kertaa X E5 Viallinen anturi T2 höyrystin sisäosa

☆ 7 kertaa X EC Kylmäainevuoto

☆ 1 kertaa O F0 Ylikuormavirtasuoja

☆ 2 kertaa O F1 Viallinen anturi T4 ulkoanturi

☆ 3 kertaa O F2 Viallinen anturi T3 esihöyryanturi

☆ 4 kertaa O F3 Viallinen anturi T5 kuumakaasuanturi

☆ 5 kertaa O F4 EEPROM vika ulkoyksikössä

☆ 6 kertaa O F5 Viallinen tuuletusmoottori ulkoyksikkö

☆ 1 kertaa ☆ P0 IPM-virhe tai IGBT-ylivirtasuoja

☆ 2 kertaa ☆ P1 Yli- tai alijännitesuoja

☆ 3 kertaa ☆ P2 Korkean lämpötilan suoja IPM-moduulissa 
tai kompressorissa

☆ 5 kertaa ☆ P4 Vaihtosuuntaajavika kompressori

O (palaa)     X (pois päältä)     ☆ (vilkkuu)

NÄYTTÖVIRHE
Vika Syy: Näytöllä näkyy viallinen koodi tai koodi, joka ei ole vikakoodi ohjekirjan mu-
kaan tai lämpötila näyttää viallisia merkkejä.
Vianhaku: Jos MANUAALINEN käyttö on mahdollista toimintatilassa, vika on joko näy-
tössä ja vastaanottimessa tai sisäyksikön piirilevyssä.



www.investliving.se

23

Ohjaa lämpöpumppuasi ja tarkista lämpötila silloinkin, kun et ole kotona. Sopii 
loistavasti kesämökille. Tämä voidaan tehdä ulkoisella moduulilla. On olemassa 
2 eri merkkiä. 
Nämä voidaan ostaa jälleenmyyjiemme kautta.

8. Kauko-ohjaus

8.1 WiFin kautta
Ohjaa uutta Invest Living Room 5 -lämpöpumppuasi WiFin kautta. 
Uusin WiFi-liittymämme, jossa ohjaus sovelluksen kautta, mahdollistaa lämpö-
pumpun ohjaamisen sekä etäältä että kotisohvalta! 

Lisätarvikkeet:
Invest Living Smart WiFi M
Tuotenro:7350035680429

8.1 GSM:n kautta

Jos ohjaatte GSM:n kautta, valitkaa MIDEA-merkki.
Tämä johtuu siitä, että MIDEA valmistaa lämpöpumpun ohjauksen.
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